
总  说  明
工程名称：南京大学鼓楼校区留学生宿舍楼改造工程-MBA大楼消防泵房及消防水箱间改造
	一、工程概况：南京大学鼓楼校区留学生宿舍楼改造工程-MBA大楼消防泵房及消防水箱间改造。 

二、工程量清单编制范围：招标范围：南京大学鼓楼校区留学生宿舍楼改造工程-MBA大楼消防泵房及消防水箱间改造，具体详见招标文件规定及工程量清单。

三、工程量清单编制依据：

1.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB500858-2013）、《江苏省绿色建筑工程计价定额》、《江苏省装配式混凝土建筑工程等额》等；

2.苏建价（2014）448号文省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见；

3.人工价按苏建价函[2019]142号文计取，材料价按2019年2月南京工程造价信息指导价计取；

4.《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）；

5.《江苏省建设工程费用定额》（2014）；
6.拟定的招标文件；
7.相关标准图集以及现行有关清单编制文件；
8.按照《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）规定现将《住房城乡建设部办公厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标〔2018〕20号）规定的工程造价计价依据中增值税税率由10%调整为9%；
9.图纸问题编标疑问回复；

10.对于施工图中做法不明确或交待不清楚的地方，本总说明已做了详细的描述，投标人报价时应以本总说明为准。分部分项工程量清单中“项目特征”内容描述不详的，必须参考施工图和相关规范。投标人具有核查工程量清单及图纸的义务，若踏勘现场、工程量清单项目、数量等与图纸出现不一致，投标人在澄清答疑过程中未及时提出，即视为投标人对工程量清单、图纸已认可。

四、编制说明：
1.工程质量要求：合格。

2.专业工程暂估价：无。

3.本工程暂列金额：详见工程量清单，以工程量清单为准。

4.本工程暂定材：无暂定材，详见工程量清单，以工程量清单为准。

5.本工程甲供材：无甲供材，详见工程量清单，以工程量清单为准。

五、工程量清单编制中需说明的其他事项：

1.图纸中机械应急启泵控制柜数量为1台，经询问建设单位实际为2台，故清单按2台计入；
2.图中机械应急启泵控制柜价格按：施耐德、ABB、西门子或同等档次品牌价格计入的。


